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План мероприятий
по устранению нарушений обязательных требований по пожарной безопасности в МБДОУ «Белочка»

№ Реквизиты
предписания

Перечень нарушений, 
указанных в предписании

Срок
исполнения
нарушений

Мероприятия по 
устранению 
нарушений

Планируемый
срок

исполнения
нарушений

Ответственные за 
исполнение

Отметка об 
исполнении

Корпус № 1
1 №5/1/1-5

от
07.04.2021г.

С наружной северной 
стороны здания 
электрическая проводка 
проложена по горючему 
основанию.

До
17.01.2022г.

Привести в
соответствие
Постановлению
Правительства РФ от
16.09.2020 N1479 «Об
утверждении
Правил
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации»

До 17.01.2022г. 
при наличии 
финансирования

Бочок Т.Л. 
заместитель 
заведующей по 
АХЧ,
ответственный за 
ПБС наружной южной стороны 

здания электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию.
С наружной южной стороны 
здания эксплуатируется 
электрическая проводка от 
автомата защиты с 
видимыми нарушениями 
изоляции.
С наружной западной 
стороны здания 
электрическая проводка



проложена по горючему 
основанию.
В чердачном помещении 
электрическая проводка 
ламп наружного освещения 
проложена по горючему 
основанию (стропила, 
обрешетка).

Корпус № 2
2 № 6/1/1-3 

от
07.04.2021г.

В чердачном помещении 
здания электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию 
(стропила, обрешетка).
С наружной северной 
стороны здания 
электрическая проводка от 
лампы уличного освещения 
проложена по горючему 
основанию

До
17.01.2022г.

Привести в
соответствие
Постановлению
Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479 «Об
утверждении
Правил
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации»

До 17.01.2022г. 
при наличии 
финансирования

Бочок Т.Л. 
заместитель 
заведующей по 
АХЧ,
ответственный за 
ПБ

С наружной западной 
стороны здания 
электрическая проводка от 
электрических включателей 
на освещение проложена по 
горючему основанию.

Корпус № 3
3 № 7/1/1-3 

от
07.04.2021г.

С наружной северной 
стороны
здания электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию 
С наружной восточной

До
17.01.2022г.

Привести в 
соответствие 
Постановлению 
Правительства РФ от 
16.09.2020 N 1479 «Об 
утверждении

До 17.01.2022г. 
при наличии 
финансирования

Бочок Т.Л. 
заместитель 
заведующей по 
АХЧ,
ответственный за 
ПБ



стороны здания 
электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию.

Правил
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации»

С наружной западной 
стороны
здания электрическая 
проводка от электрического 
звонка проложена по 
горючему основанию.

Корпус № 5
4 № 9/1/1-3 

от
07.04.2021г.

С наружной восточной 
стороны здания 
электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию.

До
17.01.2022г.

Привести в
соответствие
Постановлению
Правительства РФ от
16.09.2020 N1479 «Об
утверждении
Правил
противопожарного 
режима в Российской 
Федерации»

До 17.01.2022г. 
при наличии 
финансирования

Бочок Т.Л. 
заместитель 
заведующей по 
АХЧ,
ответственный за 
ПБС наружной западной 

стороны
здания электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию.
В чердачном помещении 
здания электрическая 
проводка проложена по 
горючему основанию 
(стропила, обрешетка).

5 Разработать проектно
сметную 
документацию

Июнь 2021 Майдукова Г. А. Выполнено
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